Blomquist

Virme Kyla Ventilation

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2011:16 OVK1

A1 - Byggnad

Referens nr:

Plats for stampel

Fastighetsbeteckning Byggnadens adress Postnr Ort
SODERALA-SUND 1:26 Stickvagen 1 826 40 |Soderhamn
Byggnadségaren Postadress Postnr Ort
Handelshus 3 Séderhamn AB Lagman Linds Vag 20 182 70  |Stocksund
Faktureringsadress Postadress Postnr Ort
Handelshus 3 S6derhamn AB Lagman Linds V&g 20 182 70 |Stocksund
Fastighetsansvarig/Forvaltare Telefonnr Fax / e-post
Kerstin Ekelund 070-685 81 41 |kerstin.ekelund@e-centerfastigheter.se
Internt byggnadsnamn Internt byggnadsnr Verksamhet BRA i m? Ant. Lgh Ant. lokaler
Handels hus 3 Butiker, kontor.
A2 - Besiktningsutlatande (+ sammanstalining av system inom byggnaden)
Systemnr Bes.kat. | Besiktningsdatum Berzztlrlli:tgs Omzizijl;tqning b::iﬁ;gﬁg:ﬂjem (gilsaig:) Notering
VA-1 1 2020-12-04 G 2023-12 04 B1 Lekia Butik
VA-2 1 2020-12 04 G 2023-12-04 B2 Lekia Lager & personalrum
VA-3 1 2020-12-04 G 2023-12-04 B3 Energibyran
Ingar samtliga ventilationssystem for byggnaden i denna besiktning. JA (] Nej
A3 - Allmdnt omddéme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.
0=Att uppmarksamma, nagot vi sett i anlaggningen och vill informera om
1=8ka atgardas innan nasta ordinarie besiktning
2=Ska atgardas omgaende
Besiktningsman Telefon nr Fax / e-post
Mikael Johansson 070-323 7577 micke@blomaquistror.se
Foéretag Postadress Postnr Ort
Blomquist Ventilation AB Box 196 82122 [Bollnas
Certiferingsorgan Cert.nummer Giltighetstid Behorighetsniva
Kiwa Sverige AB 05554 2024 1112 . |K

Ort, Datum for underskrift

Séderhamn 2020-12-11

Namnteckning W

FunkiS

&

v 1.1




B1

B2

B3

. . Referensnummer Systemnummer
Besiktningsprotokoll VA-1 B1
Obligatorisk Ventilationskontroll
Fastighetsbeteckning Internt byggnadsnr Systemtyp Bes kat(0-2) |Resultat
SODERALA-SUND 1:26 FTX 1 G
Flaktar och aggregat som ingar i det samhorande systemet

Systemdel Flakttyp| Inst.ar Placering Proj.flode |Uppmatt fléde Betjanar
VA-1 T 1988 |Flaktrum 1400 /s 1640 I/s  |Lekia butik
VA-1 F 1988 [Flaktrum 1400 I/s 1740 1/s |Lekia butik
1 Handlingar Pos Anmarkningar Utfall
1.1 Ritningar
1.2 DU-instruktioner 1.5 |Drifttider: Man-Lér 07.00-18.00 Sén 10.00-16.00 0
1.3 Foregaende OVK-protokoll
1.4 Proj. varden/luftflddesprotokoll 1.5 [Markeffekt: TF 5,5 kW FF 4 kW 0
1.5 Ovrigt
2 Fororeningar 3.7 |Delluftfloden likvardigt tidigare besiktning 0
2.1 Uteluftskanal
2.2 Filterdel
23 Batterier
2.4 VVX
25 Flaktdel
26 Kanaler
2.7 Don
2.8 Rensningsmdjligheter
29 Flaktrum
2.10|[] Owrigt
3 Funktioner
3.1 Filterdel
3.2 Batterier
33 VVX
34 Spjall
3.5 Styr/Regler/Overvakning
36 Flaktar
3.7 |4 Luftfisden
3.8 Kanaler
3.9 Don Mojliga energibesparande atgérder i systemet
3.10|L] Ovrigt
4 Klimat
41 | Temperatur
42 Odor
43 Drag
44 Ljud
45 Brukarsynpunkter
46 |L] Ovrigt
Uppdragstyp Bilagor Bil. Beteckn. |Besiktning Datum
L] 1a besiktning L] C: Anmarkning Forra besiktn
Aterkommande besiktning L] D: Atgéarder Denna besikin 2020-12-04
[ ] Ombesiktning L] L Flode/Driftid/Effekt Nésta besiktn 2023-12-04
[] Utokad kontroll ] E: Aggregatprot Ombesiktn ]
[] Egenkontroll Intyg Underskrift %’é é?
/4
FunkiS v1.1




B3

Referensnummer Systemnummer
Besiktningsprotokoll VA.2 B2
Obligatorisk Ventilationskontroll
Fastighetsbeteckning Internt byggnadsnr Systemtyp Bes kat(0-2) [Resultat
SODERALA-SUND 1:26 FTX 1 G
Flaktar och aggregat som ingar i det samhérande systemet
Systemdel Flakttyp| Inst.ar Placering Proj.flode |Uppmitt flode Betjanar
VA-2 T 1988 |Flaktrum 260 I/s 315 /s Lekia lager&pers.utr
VA-2 F 1988 |Flaktrum 280 /s 344 /s Lekia lager&pers.utr
1 Handlingar Pos Anmarkningar Utfall
1.1 Ritningar Drifttider: Man-Fre 07.00-20.00 Lér 09.00-17.00 Son
1.2 DU-instruktioner 1.5 110.00-17.00 0
1.3 Foéregadende OVK-protokoll
1.4 Proj. varden/luftfiddesprotokoll 1.5 |Markeffekt: TF 2,2 kW FF 2,2 kW 0
1.5 Ovrigt
2 Féroreningar 3.7 |Delluftfldden likvardigt tidigare besiktning 0
2.1 [l4] Uteluftskanal
22 Filterdel
2.3 Batterier
2.4 VVX
25 Flaktdel
2.6 Kanaler
2.7 Don
2.8 Rensningsmdjligheter
2.9 Fléktrum
2.10|[] Owrigt
3 Funktioner
3.1 Filterdel
3.2 Batterier
33 VVX
3.4 Spjall
3.5 Styr/Regler/Overvakning
36 Flaktar
3.7 Luftflsden
3.8 Kanaler
3.9 Don Majliga energibesparande atgarder i systemet
3.10|L] Ovrigt
4 Klimat
4.1 [lX Temperatur
4.2 Odor
4.3 Drag
44 Ljud
45 Brukarsynpunkter
46 |1 Ovrigt
Uppdragstyp Bilagor Bil. Beteckn. |Besiktning Datum

L] 1a besiktning L] C: Anmarkning Forra besiktn

Aterkommande besiktning L] D: Atgarder Denna besikin 2020-12-04

[] Ombesiktning [] L Flode/Driftid/Effekt Nasta besiktn 2023-12-04

[] Utskad kontroll ] E: Aggregatprot Ombesiktn

[ ] Egenkontroll Intyg Underskrift éé g

/4

FunkiS v 1.1




B1

B2

B3

. . Referensnummer Systemnummer
Besiktningsprotokoll VA3 B3
Obligatorisk Ventilationskontroll
Fastighetsbeteckning Internt byggnadsnr Systemtyp Bes kat(0-2) [Resultat
SODERALA-SUND 1:26 FTX 1 G
Flaktar och aggregat som ingar i det samhorande systemet

Systemdel Flakttyp| Inst.ar Placering Proj.flode |Uppmaétt fléde Betjanar
VA-3 T 2017 [Tak 345 I/s 347 I/s Energibyran kontor
VA-3 F 2017 |Tak 390 I/s 391 I/s Energibyran kontor
1 Handlingar Pos Anmirkningar Utfall
1.1 Ritningar
12 DU-instruktioner 1.5 |Drifttider: M&n-Fre 06.00-18.00 0
1.3 Foregéende OVK-protokoll
1.4 Proj. varden/luftflddesprotokoll 1.5 |Markeffekt: TF 0,78 kW FF 0,78 kW 0
15 Ovrigt
2 Féroreningar 3.7 |Luftfléden enligt proj 0
2.1 |4 Uteluftskanal
22 Filterdel
2.3 Batterier
2.4 VVX
25 Flaktdel
26 Kanaler
2.7 Don
2.8 Rensningsmdjligheter
2.9 Flaktrum
2.10 Ovrigt
3 Funktioner
3.1 Filterdel
3.2 Batterier
3.3 VVX
3.4 Spjall
35 Styr/Regler/Overvakning
36 Flaktar
3.7 Luftflsden
3.8 Kanaler
3.9 Don Mojliga energibesparande atgarder i systemet
3.10 Ovrigt
4 Klimat
4.1 | Temperatur
4.2 Odor
43 Drag
4.4 Ljud
45 Brukarsynpunkter
46 |L] Ovrigt
Uppdragstyp Bilagor Bil. Beteckn. |Besiktning Datum
L] 1a besiktning L] C: Anmérkning Forra besiktn
Aterkommande besiktning L] D: Atgarder Denna besiktn 2020-12-04
] Ombesiktning L] L: Flode/Driftid/Effekt Nasta besiktn 2023-12-04
[] Utskad kontroll [] E: Aggregatprot Ombesiktn
] Egenkontroll Intyg Under“”“/%é%i
v
FunkiS v 1.1




FunkiS

INTYG Blomquist
Virme Kyla Ventilation

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utforts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning Adress

SODERALA-SUND 1:26 Stickvagen 1

Internt byggnadsnamn

Handels hus 3

Systemnr

VA-1

Besiktningsman Besiktningsdatum Ort, Datum for underskrift

Mikael Johansson 2020-12-04 Soderhamn 2020-12-11_—~

Resultat av kontrollen Niista besiktning datum Nnmnleckning/

G 2023-12 04 / A %\
Foretag Behirighetsniva Certorgan = Cet/nr

Blomquist VVentilation AB_ |K Kiwa Sverige A 05554

Protokoll finns att tillgi hos byggnadens figare och hos | byggnadsnimnd

Anm.

Detta intyg anslas av byggnadsdigaren pa vil synlig plats i byggnaden




FunkiS

INTYG

Blomaquist

Virme Kyla Ventilation

Oblig isk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utférts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning

SODERALA-SUND 1:26

Adress

Stickvagen 1

Internt byggnadsnamn

Handels hus 3

Systemnr

VA-2

Besiktningsman

Besiktningsdatum

Ort, Datum for underskrift

Mikael Johansson 2020-12-04 Soderhamn 2020-12-11
Resultat av kontrollen Niista besiktning datum Namnteckning

G 2023-12 04

Foretag Behrighetsniva Cert.organ Certérir
Blomquist Ventilation AB _ |K Kiwa Sverige A 05554
Protokoll finns att tillgd hos byggnadens dgare och hos | byggnadsnimnd

Anm.

Detta intyg anslas av byggnadsdgaren pa vil synlig plats i byggnaden




INTYG Blomaquist

Virme Kyla Ventilation
Obligatorisk funktionskontroll av ventilati ystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utforts i denna byggnad

Fastighctsbeteckning Adress

SODERALA-SUND 1:26 Stickvagen 1

Internt byggnadsnamn

Handels hus 3

Systemnr

VA-3

Besiktningsman |Besiktningsdatum Ort, Datum for underskrift
Mikael Johansson 2020-12-04 Séderhamn 2020-12-11
Resultat av kontrollen Niista besiktning datum Namnteckning

G 2023-12 04

Foretag Behirighetsniva Cert.organ Ceft
Blomquist Ventilation AB  |K Kiwa Sverige A 05554
Protokoll finns att tillgd hos byggnadens figare och hos } nens byggnadsnimnd
Anm.

Detta intyg anslds av byggnadsdigaren pa val synlig plats i byggnaden

FunkiS



